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ZADANT: 2
Na zakladé¢ objednavky spolec¢nosti BEVA s.r.0. bylo provedeno méteni rovinnosti primysloveé
podlahy urcené pro pohyb skladovacich mechanismi v piedem definovanych liniich.

PROVEDENE TESTY / ZKOUSKY:
1) Méfeni rovinnosti pramyslové strojné hlazené podlahy s cementovym potérem za vyuZziti
poloautomatického profilometru HFP

M¢éteni provadél: Bc. Jifi Svacek
Vyhodnoceni a sw simulaci provadeél: Ing. Michal Kunc, Ph.D.

SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY:
CSN 730202 Geometricka piesnost ve vystavbeé. Zakladni ustanoveni

Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 3: Pozemni
stavebni objekty

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances,
deformations and clearances

Warehousesystems with guided industrial trucks; requirements on the ground,
the warehouse and other requirements

DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau — Bauwerke
Smérnice - VDMA Richtlinie "Floors for use with VNA trucks"
TR 34 (Concrete Society’s Technical Report 34)

CSN 73 0212-3
DIN EN 15620

DIN 15 185

DATUM A MiSTO MERENI:

22.10.2021 - novostavba vysokoregalové haly realizované v ramci akce "Skladovaci hala 14 a souvisejici
objekty, MACCO Organiques s.r.0. Bruntal DEMOS Nitra" v arealu spole¢nosti Macco Organiques s.r.0.,
Zahradni 1938/46¢, 792 01 Bruntal

TESTOVANY OBJEKT:

Primyslova podlaha s finalni naslapnou vrstvou zhotovenou z hlazeného vsypu.

Délka linii (ulicek): 45 m
Pocet linii (ulicek): 8
Zakladaci vyska: 17,8 m

Rozchod kol zakladace: 1558 mm
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VYSLEDKY MERENI:

TECHNICKY A ZKUSEBNI INSTITUT BRNO TZ|

Podélna stopa bude splilovat pozadavek na rovinnost 3,00 mm na 2 m useku.

TECHNICAL AND TESTING INSTITUTE BRNO

3

Pficna stopa bude spliovat pozadavek na rovinnost 1,10 mm na rozchodu kol zakladace 1 558 mm.

Hodnotici kritéria jsou v grafech zndzornéna Cervenymi Carami.

Pro méteni bylo pouzito poloautomatického profilometru HFP a pro vlastni interpretaci byl pouzit
interni statisticky SW v extrapola¢nim rezimu pro maximalni délku méfené vzdalenosti
(L =4,0 m). Grafické znazornéni v pfiloze — absolutni méteni provadéné na 2 m useku podélné a

pticném useku rozchodu kol — tj. 1558 mm.

Na nahodné vybranych pozicich bylo provedeno 10 méfeni lokélni rovinnosti za vyuziti mérné laté
délky 2 m pomoci mérného klinku 0-20 mm. Podlaha vykazovala odchylky od mistni rovinnosti do

3 mm na 2 m lati na v§ech mérnych pozicich.

ZAVER:

Provedli jsme méfeni rovinnosti prumyslové podlahy v podélném a pfi¢ném sméru stopy dle uzaviené

smlouvy o dilo.

Zprava byla vyhotovena v rozsahu 3 stran ve tfech originalech.

10 stran.

Dne 05.11.2021 v Bm¢

www.tzib.cz
info@tzib.cz

TECHNICKY A ZKUSEBNI INSTITUT BRNO
TECHNICAL AND TESTING INSTITUTE BRNO

Pé&Sina 10, Brno, 619 00
IC: 26967 723  DIC: CZ 269 67 723

Soucasti zpravy je Ptiloha 1 v rozsahu
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Ing. Michal Kunc, Ph.D.

Technicky a zkuSebni institut Brno

Technicky a zkuSebni institut Brno

Technical and testing institute Brno
P&sina 10 Brno 619 00

www.tzib.cz info@tzib.cz



Profilometricka méreni

Skladovaci hala 14
MACCO Organiques s.r.o., Bruntal

Zadavatel:
BEVA s.r.o.
Dominikanské namésti 187/5
602 00 Brno
IC: 25556509
Dne 5.11.2021 vypracoval Ing. Michal Kunc, Ph.D.
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LINIE 1

Tabulka vyskytu ¢etnosti nerovnosti

PODELNA - PRAVA STOPA , Cetnost vestope
Rozmezi (mm) - - —
Pravé Levé Pficné
5,00 0-1 87,32% 96,84% 99,97%
4,00 1-2 11,79% 2,93% 0,03%
'E 3,00 2-3 0,89% 0,23% 0,00%
;E— 2,00 3-4 0,00% 0,00% 0,00%
§ 1,00 4-5 0,00% 0,00% 0,00%
g 0,00 5- 0,00% 0,00% 0,00%
£ 1,00 suma 100,00% 100,00% 100,00%
>
2 2,00
3
> _3100 v ’ v . ’
4,00 Ptehled vyskytu Eetnosti nerovnosti
-5,00
Vzdélenost (mm) 100,00% ]
- e e 80,00%
PODELNA - LEVA STOPA .
5,00 § 60,00% MW Pravé
L) .
4,00 40,00% W |evé
€ 300 Pritne
£ 200 20,00%
8 0,00 0,00%
2 oo 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5.
- Nerovnosti (mm)
2 2,00
£ Poznamka: Cetnosti nerovnosti jsou uvazovany v absolutnich hodnotéch.
S -3,00
-4,00
-5,00
Vzdalenost (mm)
3,00
—~ 2,00
£
£
= 1,00
[=]
c
>
5 0,00
[
o
g
2 -1,00
o
>
> 2,00
-3,00
Vzdalenost (mm)
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LINIE 2

Tabulka vyskytu ¢etnosti nerovnosti

PODELNA - PRAVA STOPA ' Cetnost ve stopé
= Rozmezi (mm) - - —
Pravé Levé Pficné
5,00 0-1 86,06% 96,96% 100,00%
4,00 1-2 12,04% 2,95% 0,00%
’E 3,00 2-3 1,90% 0,09% 0,00%
-f— 2,00 3-4 0,00% 0,00% 0,00%
é 1,00 4-5 0,00% 0,00% 0,00%
3 0,00 5- 0,00% 0,00% 0,00%
(]
€ 100 suma 100,00% 100,00% 100,00%
w L
>
2 2,00
3
> -3,00 v ’ v . s
4.00 Ptehled vyskytu Eetnosti nerovnosti
-5,00 5 —
Vzdélenost (mm) 100,00%
Z 74 74 80,00%
PODELNA - LEVA STOPA 4
5,00 § 60,00% B Pravé
1) .
4,00 40,00% " Leve
g 300 PFitné
£ 200 20,00%
8 1,00 L -
3 0,00 0,00%
g 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-
£ 1,00 .
S Nerovnosti (mm)
8 2,00
E- 300 Pozndmka: Cetnosti nerovnosti jsou uvazovany v absolutnich hodnotach.
-4,00
-5,00
Vzdalenost (mm)
3,00
—~ 2,00
€
£
% 1,00
o
c
>
© 0,00
[}
o
g
2 -1,00
=
>
> 2,00
-3,00 .
Vzdalenost (mm)
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LINIE 3

Tabulka vyskytu ¢etnosti nerovnosti

PODELNA - PRAVA STOPA Rozmezt () Cetnostve stope
Pravé Levé PFicné
5,00 0-1 91,19% 97,15% 99,39%
4,00 1-2 8,81% 2,47% 0,61%
E 3,00 2-3 0,00% 0,38% 0,00%
f— 2,00 3-4 0,00% 0,00% 0,00%
¢ 1,00 4-5 0,00% 0,00% 0,00%
>
g 0,00 5- 0,00% 0,00% 0,00%
€ 100 suma 100,00% 100,00% 100,00%
g b
2 2,00
g
< 3,00
4,00 Pfehled vyskytu etnosti nerovnosti
-5,00
Vzdalenost (mm) 100,00% ]
, , , 80,00%
PODELNA - LEVA STOPA .
5,00 ‘E 60,00% M Pravé
4,00 © 40,00% m Levé
€ 300 PFitné
£ 20 20,00%
1]
3 0,00 0,00%
g 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-
b - Nerovnosti (mm)
2 -2,00 N
3'>$'~ 300 Pozndmka: Cetnosti nerovnosti jsou uvaZovany v absolutnich hodnotéch.
-4,00
-5,00
Vzdalenost (mm)
3,00
— 2,00
£
£
% 1,00
]
>
2 0,00
3
€ 45000
g
2 -1,00
=
g
> 2,00
-3,00
Vzdalenost (mm)
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LINIE 4

Tabulka vyskytu ¢etnosti nerovnosti

PODELNA - PRAVA STOPA Roamest () Cetnost ve stopé

Pravé Levé P¥icné
0-1 85,46% 95,93% 99,97%
1-2 13,87% 4,07% 0,03%
2-3 0,67% 0,00% 0,00%
3-4

5

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00
-2,00

§ -3,00
-4,00

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
5- 0,00% 0,00% 0,00%

suma 100,00% 100,00% 100,00%

kova nerovnost (mm)

Prehled vyskytu Cetnosti nerovnosti

-5,00
Vzdalenost (mm) 100,00% 7

80,00%

PODELNA - LEVA STOPA

60,00% M Pravé

Cetnost

5,00

4,00 40,00%
3,00 PFicné

20,00%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-

Nerovnosti (mm)

H Levé

2,00
1,00
0,00
= 1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00

0,00%

erovnost (mm)

Skov.

Poznamka: Cetnosti nerovnosti jsou uvazovany v absolutnich hodnotéch.

Y!

A

Vzdalenost (mm)

PRICNA STOPA

Vyskova nerovnost (mm)
s o
o o
o o

-2,00

-3,00

Vzdalenost (mm)
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LINIE 5

Tabulka vyskytu Cetnosti nerovnosti

PODELNA = PRAVA STOPA Rozmezi (mm) Cetnost ve stopé
Pravé Levé PFicné
5,00 0-1 87,60% 96,99% 98,90%
4,00 1-2 11,51% 3,01% 1,10%
'E 3,00 2-3 0,89% 0,00% 0,00%
% 2,00 3-4 0,00% 0,00% 0,00%
§ 1,00 4-5 0,00% 0,00% 0,00%
§ 0,00 5- 0,00% 0,00% 0,00%
o
: -1,00 suma 100,00% 100,00% 100,00%
>
22,00
L2
S -3,00
-4,00 Ptehled vyskytu Eetnosti nerovnosti
-5,00
Vzdalenost (mm) 100,00%
, - e 80,00%
PODELNA - LEVA STOPA 4
5,00 ‘E 60,00% M Pravé
4,00 © 40,00% m Levé
'E 3,00 PFicné
£ 200 20,00%
173
2 0,00 0,00%
2 oo 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-
. Nerovnosti (mm)
2 2,00
:ﬁ. 300 Pozndmka: Cetnosti nerovnosti jsou uvazovany v absolutnich hodnotach.
-4,00
-5,00
Vzdalenost (mm)
3,00
—~ 2,00
€
£
+ 1,00 M
8
c
>
g 0,00
< 0 5000 10 000 15 000 20 000 25000 30000 35000 40 00 45 000
o
2 -1,00
k]
4
>
> 2,00
-3,00
Vzdalenost (mm)
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LINIE 6

Tabulka vyskytu ¢etnosti nerovnosti

, L, . = -
PODELNA - PRAVA STOPA Rommert () _ Cetmostuestope __
Pravé Levé Pficné
5,00 0-1 84,23% 96,54% 100,00%
4,00 1-2 15,44% 3,46% 0,00%
E 300 2-3 0,34% 0,00% 0,00%
§ 2,00 3-4 0,00% 0,00% 0,00%
8 1,00 4-5 0,00% 0,00% 0,00%
g 0,00 5- 0,00% 0,00% 0,00%
£ -1,00 suma 100,00% 100,00% 100,00%
>
2 2,00
£ 300
> -3
-4,00 PFehled vyskytu ¢etnosti nerovnosti
-5,00
Vzdalenost (mm) 100,00% ]
PODELNA - LEVA STOPA 000
= -
w
5,00 % 60,00% ® Pravé
1) .
4,00 40,00% " Levé
T 300 PFitné
£ 200 20,00%
8 1,00 L
8 0,00 0,00%
g 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-
-1,00
S Nerovnosti (mm)
2 -2,00
3‘>§~ 300 Poznamka: Cetnosti nerovnosti jsou uvazovdny v absolutnich hodnotéch.
-4,00
-5,00
Vzdélenost (mm)
3,00
— 2,00
€
£
= 1,00
o
c
>
2 0,00
3
o
g
§ 100
g
> 22,00
-3,00
Vzdalenost (mm)
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LINIE 7

Tabulka vyskytu ¢etnosti nerovnosti

L, . i = p
PODELNA - PRAVA STOPA Roame () _Cetmostue stops __
Pravé Levé Pficné
5,00 0-1 87,32% 97,73% 100,00%
4,00 1-2 12,68% 2,27% 0,00%
E 300 2-3 0,00% 0,00% 0,00%
f— 2,00 3-4 0,00% 0,00% 0,00%
8 1,00 4-5 0,00% 0,00% 0,00%
3 0,00 5- 0,00% 0,00% 0,00%
d)
1,00 45 000 suma 100,00% 100,00% 100,00%
>
2 2,00
g
> _3’00 v 7 v . s
-4,00 PFehled vyskytu ¢etnosti nerovnosti
-5,00
Vzdalenost (mm) 100,00% ]
. p < 80,00%
PODELNA - LEVA STOPA 4
5,00 £ 60,00% ® Pravé
1) .
4,00 40,00% " Levé
T 300 PFitné
£ 200 20,00%
173
& o000 0,00%
£ oo 45000 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-
S Nerovnosti (mm)
2 2,00
3‘>§~ 300 Poznamka: Cetnosti nerovnosti jsou uvazovdny v absolutnich hodnotéch.
-4,00
-5,00
Vzdalenost (mm)
3,00
z 2,00
£
= 1,00
o
c
>
2 0,00
3
c 45 000
g
2 -1,00
fi
> 22,00
-3,00
Vzdalenost (mm)
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LINIE 8

Tabulka vyskytu ¢etnosti nerovnosti

., P P = p
PODELNA - PRAVA STOPA roment (o Cetmostuestons —
Pravé Levé Pficné
5,00 0-1 92,74% 98,15% 100,00%
4,00 1-2 7,26% 1,85% 0,00%
E 3,00 2-3 0,00% 0,00% 0,00%
:E— 2,00 3-4 0,00% 0,00% 0,00%
§ 1,00 4-5 0,00% 0,00% 0,00%
g 0,00 5- 0,00% 0,00% 0,00%
< 1,00 suma 100,00% 100,00% 100,00%
>
2 2,00
g
>
S -3,00
200 Ptehled vyskytu Eetnosti nerovnosti
-5,00
Vzdalenost (mm) 100,00%
- - - 80,00%
PODELNA - LEVA STOPA i
w
5,00 g 60,00% M Pravé
Q
1) .
4,00 40,00% H Levé
’g 3,00 PFicné
£ 200 20,00%
8 1,00 3
8 0,00 0,00%
g 0-1 1-2  2-3  3-4  4-5 5-
-1,00
S Nerovnosti (mm)
2 2,00
3‘>§~ 300 Pozndmka: Cetnosti nerovnosti jsou uvazovany v absolutnich hodnotach.
-4,00
-5,00
Vzdélenost (mm)
PRICNA STOPA
3,00
— 2,00
£
% 1,00
g 0,00
< 0 5000 0000 15 25 000 000 40 000 45 000
‘o
2 -1,00
%
>
-2,00
-3,00
Vzdalenost (mm)
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